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Sicherheitshinweise
hYdra metallschläuche sind Qualitäts-
erzeugnisse. sie sind betriebssicher und 
besitzen eine hohe lebensdauer. Voraus-
setzung ist jedoch die Wahl der richtigen 
schlauchausführung und ein sachgemäßer, 
einwandfreier einbau. bitte lassen sie 
sich im Zweifelsfall durch uns beraten. 
die wichtigsten sicherheitshinweise sind 
nachfolgend aufgeführt. die sicherheits-
hinweise mit montageanleitung sind als 
merkblatt erhältlich. bitte beachten sie 
weitere anwendungsbezogene hinweise 
im kapitel 7 ab seite 259.

Auslegung und Lebensdauer
schlauchleitungen dürfen nur für die be-
triebs- und einbaubedingungen eingesetzt 
werden, die in der bestellung genannt und 
vom hersteller bestätigt wurden. es gibt 
eine reihe von faktoren, die sehr großen 
einfluss auf die lebensdauer haben. bitte 
beachten sie dazu die ausführungen auf 
den seite 32.

Richtige Wahl der Schlauchleitungslänge
es dürfen keine bewegungs- und biegebe-
anspruchungen direkt an den anschlüssen 
entstehen. dieser sog. „neutrale teil“ der 
schlauchenden muss ausreichend bemes-
sen sein. sofern erforderlich, ist dies in den 
berechnungsformeln in kapitel 7 berück-
sichtigt. bei bedarf kann an den enden ein 
knickschutz angebracht werden. 
Zur ermittlung der richtigen schlauchlänge 
stehen Ihnen für verschiedene einbau-
formen berechnungsformeln zur Verfü-
gung (s. kapitel 7 oder www.flexperte.de).

Temperatureinfluss
der für unsere schläuche jeweils angege-
bene nenndruck/betriebsdruck bezieht sich 
auf raumtemperatur (20° c). bei höheren 
temperaturen reduziert sich der zulässige 
betriebsdruck und die lebensdauer. Zur 
errechnung des zulässigen betriebsdruckes 
sind temperaturabminderungsfaktoren zu 
berücksichtigen (s. seite 245).

einbau  
vor Ort
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Werkstoffe/Korrosion
die eignung und auswahl der Werkstoffe 
aller einzelteile einer schlauchleitung ist 
vom besteller anhand der beständigkeits-   
tabellen der fachliteratur bzw. des hYdra 
handbuches zu überprüfen. dabei ist die 
beständigkeit gegen die leitungsmedien in 
allen betriebszuständen und gegen äußere 
einflüsse, z.b. seewasser(-atmosphäre) 
zu berücksichtigen. außerdem dürfen 
keine korrosionsauslösenden Isolierungen 
angebracht werden. das beizen und Pas-
sivieren, insbesondere von umflochtenen 
schlauchleitungen, ist unzulässig, da es 
konstruktionsbedingt schwierig ist, die 
beiz- und Passivierrückstände restlos zu 
entfernen. diese können korrosion verur-
sachen.  

Prüfungen
Grundsätzlich werden alle Wellschlauchlei-
tungen vor auslieferung einer druck- und 
dichtheitsprüfung unterzogen. hYdra 
metallschlauchleitungen sind wartungsfrei. 
sie sollen aber entsprechend der betrieb-
lichen Gegebenheiten in angemessenen 
Zeitabständen vom betreiber einer sicht-
kontrolle unterzogen werden. Insbeson-

dere ist auf beschädigungen wie knicke, 
korrosion und Geflechtsbeschädigungen 
zu achten. 

Metallschlauch-Leitungen mit sichtbaren 
Mängeln dürfen nicht weiterbetrieben 
werden!
In vielen bereichen fallen schlauchlei-
tungen unter die betriebssicherheitsver-
ordnung oder andere Vorschriften. bitte 
beachten sie die für Ihren bereich gelten-
den bestimmungen. 
Werden vom anwender oder einem drit-
ten druckprüfungen durchgeführt, darf 
der max. zulässige Prüfdruck der metall-
schlauchleitung nicht überschritten wer-
den. der max. zulässige Prüfdruck ist das 
1,5 fache des in den technischen tabellen 
der schlauchtypen angegebenen zuläs-
sigen betriebsdruckes bei 20° c(pzul) bzw. 
nenndruckes Pn.
(Weitere Informationen können sie auch 
den seiten 35 – 36, kapitel 3.4 Prüfungen, 
entnehmen.)
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Handhabung und Montage
schlauchleitungen sind vor äußeren 
mechanischen beschädigungen zu schüt-
zen. sie sollen daher nicht über den boden 
oder über scharfe kanten gezogen werden 
und während des betriebes nicht in berüh-
rung miteinander oder mit umgebenden 
Gegenständen kommen.

Die Schlauchleitung muss vor Einbau auf 
Beschädigungen geprüft werden !

der zulässige Biegeradius soll nicht unter-
schritten werden. die Werte sind aus den 
tabellen des gewählten schlauchtyps zu 
entnehmen. 

Torsion ist zu vermeiden, da dies zu vorzei-
tigem ausfall führen kann. daher sollte die 
folgende montage-reihenfolge beachtet 
werden:

Zunächst ist die anschlussarmatur der 
schlauchleitungen an einer seite fest 
anzuziehen. sofern die schlauchleitung 
eine drehbare und eine feste anschluss-
armatur besitzt, bitte mit der festen an-
schlussarmatur beginnen. bei schlauch-

leitungen die zur aufnahme von bewe-
gungen dienen, die andere seite erst lose 
befestigen. danach ist die schlauchleitung 
in der gewünschten bewegungsrichtung 
2- bis 3-mal leer zu bewegen, damit sie 
sich verwindungsfrei ausrichten kann. 
nun kann auch diese seite fest angezogen 
werden. 

bei Verschraubungen sollte unbedingt 
ein zweiter schlüssel zum Gegenhalten 
verwendet werden. bei festlegung der 
anschlussarmaturen ist darauf zu achten, 
dass mindestens eine seite der schlauch-
leitung drehbar angeschlossen werden 
kann.

bei bewegungen bitte den schlauch so 
montieren, dass schlauchachse und bewe-
gungsrichtung in einer ebene liegen, so 
dass keine torsion entstehen kann.

Bei Schweiß- oder Lötarbeiten müssen 
die schlauchleitungen vor schweiß- und 
flussmittelspritzern geschützt werden, 
flussmittelreste müssen entfernt werden. 
die lötstellen der anschlussarmaturen 
müssen durch maßnahmen vor Überhit-

zung / auslötung geschützt werden. ein 
elektrischer kurzschluss durch schweiß-
elektroden oder massekabel ist zu verhin-
dern, da der schlauch dadurch zerstört 
werden kann.

Beispiel 1
schlauchleitung durch abrollen des 
schlauchringes gerade auslegen. durch 
Ziehen an einem ende des schlauchringes 
wird der zulässige mindestbiegeradius des 
schlauches unterschritten und unzulässig 
auf  torsion beansprucht.

Beispiel 2
Gegenflansche gleichmäßig anziehen 
(über kreuz). schraubenlöcher müssen 
genau fluchten. einerseits losflansch ver-
wenden.

Beispiel 3
schlauchleitung verdrehungsfrei anschlie-
ßen. bei drehbaren Gewindeanschlüssen 
zweiten schlüssel zum Gegenhalten ver-
wenden.

bei Dehnungs- oder Schwingungsaufnah-
me muss direkt hinter dem schlauch der 
weiterführenden rohrleitung ein zuverläs-
siger festpunkt angebracht werden.



Beispiel 4
bei lötverbindungen das einzulötende 
schlauchleitungsende mit nassem band 
oder hitzeisolierpaste vor Überhitzung 
und auslöten schützen. brenner von der 
schlauchleitung weghalten. flußmittelres-
te sorgfältig entfernen.

Beispiel 5
bei metallschläuchen muss besonders 
darauf geachtet werden, daß der schlauch 
nicht durch falsche handhabung beschä-
digt und dadurch undicht wird. ein aufge-
rollter schlauch soll z.b. beim auslegen 
nicht gezogen, sondern abgerollt werden.

Beispiel 6
lassen sich äußere mechanische bean-
spruchungen (z.b. häufiges Ziehen auf 
dem boden) nicht vermeiden, ist die 
schlauchleitung je nach Grad der bean-
spruchung entweder durch eine äußere 
runddrahtwendel oder durch einen 
schutzschlauch vor beschädigungen zu 
schützen.
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Beispiel 7
Zu starke biegebeanspruchung durch Ver-
wendung einer dem zulässigen biegeradi-
us entsprechenden rolle vermeiden.

Beispiel 8
auch bei manuellem Gebrauch schlauch-
enden durch Verwendung von starren 
rohrbögen vor unzulässigen biegebean-
spruchungen schützen.




